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PERANCANGAN SISTEM ALIRAN UAP, ALIRAN AIR DAN 
ADJUSTER SEBAGAI KENDALI  LEVEL AIR DRUM 
BOILER TAKUMA BERBASIS PLC 
Abstrak 
Pada era digitalisasi dalam dunia industri pangan memiliki banyak tantangan dan salah satu isu 
utama adalah mengenai peningkatan kualitas produksi. Salah satu faktor yang sangat 
berpengaruh dalam peningkatan kualitas ini adalah tingkat kestabilan proses produksi uap. 
Plant yang digunakan untuk proses produksi uap adalah boiler. Pada sistem dalam boiler 
dibutuhkan perangkat pengendali yang mampu menjaga kestabilan level air. Oleh sebab itu 
dilakukan sistem pengendalian berbasis PLC (Programmable Logic Control) sebagai sistem 
kendali yang mampu menghimpun data dari sensor di lapangan dan memutuskan tindakan yang 
perlu dilakukan pada aktuator berupa control valve untuk kestabilan level air. Penggunaan 
perangkat PLC diharapkan mampu mengendalikan dan mempertahankan kestabilan level air 
dalam drum. Keadaan level air mampu mempengaruhi tingkat produksi uap untuk menyuplai 
turbin. Menggunakan tiga elemen yang berupa dua sensor dan satu level adjuster sebagai 
parameter kendali level air drum serta sensor level transmitter sebagai indikator dari level air 
di dalam drum boiler. Sensor yang dapat menghasilkan sinyal output yang berupa arus sebesar 
4-20mA.  Hasil uji dari sistem ini, level air dapat dipertahankan dengan mangatur air yang 
masuk ke dalam drum. Sehingga ditemukan selisih antara hasil pembacaan sensor dalam drum 
dengan perangkat PLC, yang menunjukkan tingkat sensitifitas perubahan nilai sensor dengan 
perangkat PLC. Dalam penelitian menunjukkan nilai selisih berada pada nilai <10%. 
Kata Kunci: Boiler, PLC, steam flow, water flow, adjuster, control valve. 
Abstract 
In the era of digitalization, the food industry has many challenges and one of the main issues 
si about increasing the quality of production. One the most influential factor in improving this 
quality is the level of stability of the steam production process is a boiler. In the boiler system, 
a control device is needed that is able to maintain the stability of the water level. Therefore, a 
PLC (Programmable Logic Control) based control system is carried out as a control system 
that is able to collect data from sensors in the field and decide what action needs to be done on 
the actuator in the form of a control valve for water level stability. The use of PLC equiphment 
is expected to be able to control an maintain the stability of the water level in the drum. The 
state of the water level can affect the level of steam production to supply the turbine. Using 
three elements in the form of two sensors and one level adjuster as control parameters of the 
drum water level and the transmitter level sensor as an indicator of the water level in the boiler 
drum. Sensor that can produce an output signal in the form of a current of 4-20mA. The test 
results of this system, the water level can be maintained by managing the water entering the 
drum. So that the difference between the sensor readings in the drum and the PLC device is 
found, which shows the sensitivity level of the sensor value changes with the PLC device. In 
this rresearch, it shows that the difference value is at a value <10%. 




Seiring berkembangnya zaman, sistem pengendalian perangkat produksi di dunia industri 
berperan penting untuk memenuhi kebutuhan proses produksi . Dunia industri zaman dulu 
sudah menggunakan sistem pengendali yang dinamakan dengan pneumatik. Pneumatik 
memiliki sistem yang memanfaatkan udara dari luar yang disimpan pada ruang tertentu yang 
dipompa dan disalurkan melalui pipa atau selang penghubung. Untuk menyalurkan udara ke 
seluruh komponen. Udara yang disalurkan dikendalikan melalui sebuah perangkat yang 
dinamakan kontrol valve. Kontrol valve berfungsi sebagai pengatur jalannya udara menuju 
perangkat lain agar tidak terjadi tabrakan atau kesalahan pada sistem pengendali. 
Penggunaan sistem pneumatik membutuhkan banyak perangkat pendukung agar proses 
dapat berjalan dengan baik. Sistem pneumatik juga memiliki kelemahan diantaranya pada 
tingkat sensitifitas pembacaan sensor dinilai kurang baik. Perangkat pengendaliannya juga 
terlalu banyak dan sulit untuk dipahami. Maka pada saat ini perlu sebuah inovasi untuk 
mempermudah proses pengendalian peralatan boiler. 
Boiler memiliki peralatan pendukung water tank yang berfungsi sebagai tempat 
penyimpanan dan produksi uap. Hal yang harus diperhatikan pada drum boiler adalah level air 
yang harus tetap dijaga pada level tertentu, karena jika pada water tank kosong dapat 
mengakibatkan proses produksi menjadi terganggu. Selain itu, kendali level air pada drum 
boiler masih menggunakan perangkat analog. Sehingga dibutuhkan sistem otomasi yang dapat 
membantu operator dalam mengatur tingkatan air di dalam drum boiler. (Indra Saputra et all., 
2013). 
Pelaksanaan proses otomatisasi ini perlu suatu sistem yang handal dan dapat dijalankan 
dengan biaya investasi yang tidak terlalu mahal serta mudah pengaplikasiannya. Pesatnya 
perkembangan teknologi, sistem pengendalian dibuat dalam bentuk pengendalian terprogram 
yang menggunakan PLC (Programmable Logic Conroller). Dengan perangkat PLC, sinyal dari 
berbagai peralatan luar diinterfis sehingga semakin fleksibel dalam proses pengendalian 
sistem. Kemampuan dalam komunikasi jaringan dapat diaplikasikan secara luas pada berbagai 
operasi pengendalian sistem. (Lingga Nurrahman, 2017) 
NEMA (The National Electrical Macnufacturers Association ) mendefinisikan PLC 
sebagai piranti elektronika digital dengan memori didalamnya yang dapat diisi instruksi 
program berupa program logika, sekuensial, pewaktuan, perhitungan dan aritmatika. Perangkat 
PLC dapat digunakan untuk mengendalikan berbagai jenis mesin ataupun proses melalui 




Perancangan alat dilakukan untuk mengetahui apakah bisa diaplikasikan secara nyata di 
lapangan. Proses perancangan diawali dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi 
yaitu pada sistem sebelumnya menggunakan pneumatik berbasis udara dinilai kurang efisien. 
Untuk mengatasi hal tersebut perlu merancang alat yang lebih baik yaitu menggunakan 
perangkat PLC dengan sistem otomasi. Agar perangkat PLC dapat berjalan maka diperlukan 
suatu program yang sinkron dengan sensor. Selanjutnya proses pengujian alat dan berhasil 














Gambar 1. Blok Diagram urutan peerancangan perangkat sistem kendali 
Pada gambar 1 menunjukkan bahwa proses perubahan dari sistem pneumatik berbasis 
udara menjadi sistem otomasi PLC berbasis elektronika. Sistem pneumatik yang menggunakan 
udara bertekanan untuk membaca dan mengatur nilai pembacaan dari level air drum boiler 
melalui valve. Udara bertekanan tersebut dialirkan menggunakan selang/pipa penghubung 
untuk diteruskan menuju perangkat pembacaannya sesuai pada gambar 2. Peranngkat PLC 
yang digunakan ditunjukkan pada gambar 3. 
 
Gambar 2 Valve dan selang & Display untuk sistem pneumatik 
 
Gambar 3. Perangkat PLC 
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Sistem otomasi PLC sesuai pada gambar 4 dapat dijelaskan bahwa perangkat PLC 
digunakan untuk menerima sinyal dari tiga elemen utama yaitu dua jenis sensor dan satu level 
adjuster sebagai nilai yang dapat diubah sesuai dengan kondisi. Ketiga elemen diproses di 
dalam perangkat PLC menggunakan sistem aritmetika penjumlahan dan pengurangan. Output 
perangkat PLC dan sensor level transmitter diteruskan pada perangkat SDC36 untuk dilakukan 
proses pengendalian menggunakan sistem PID. Sistem PID di sini digunakan untuk mengatur 
kecepatan pengendalian buka dan tutup kontrol valve. 
 
Gambar 4. Blok Diagram Kerja alat 
2.1Alat dan Bahan 
Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam perancangan sistem kendali level air pada drum 
boiler adalah : 
a. Programmable Logic Controller (PLC) 
PLC digunakan sebagai kendali tugas sederhana yang berulang-ulang menggunakan 
komputer melalui jenis jaringan komunikasi. Dibawah ini merupakan gambar blok bagian-
bagian dari perangkat PLC. 
 
Gambar 5. Bagian-bagian PLC 
Pada gambar 5 menunjukkan bahwa komponen sistem kendali PLC terdiri atas CPU, 
memori, interfis, peralatan input, peralatan output, peralatan penunjang dan catu daya. 
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b. Sensor Differential Pressure Transmitter 
 
Gambar 6. Sensor DP Transmitter 
Diferensial pressure transmitter merupakan perangkat yang dapat digunakan untuk 
mengukur laju alir (flow). DP Transmitter memiliki sinyal output berupa aliran arus sebesar 
4 hingga 20 mA. 
c. Sensor PT 100 
 
Gambar 7. Sensor PT100 
PT 100 merupakan sebuah resistor platina yang terpasang pada sensor suhu. Perubahan 
suhu direfleksikan melalui perubahan hambatan listrik, sehingga pengukuran nilai 
hambatannya menghasilkan output analog untuk suhu sebenarnya. Untuk range pembacaan 
input berada pada nilai -50 hingga mencapai nilai 405°C. 
d. SDC 36 
 
Gambar 8. Perangkat SDC36 
SDC36 merupakan perangkat pengendali digital yang dapat menampilkan input Multi-
range dan sistem kendali PID. Jumlah titik output dapat bervariasi tergantung pada model 
yang dapat dipilih melalui kontak relay, tegangan pulse, tegangan kontinyu dan arus. 
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e. Monitor Recorder 
 
Gambar 9. Monitor Recorder 
Monitor recorder digunakan untuk menampilkan nilai pembacaan sensor yang 
digunakan. Perangkat tersebut memiliki jumlah inputan sebanyak 8 channel. 
f. Software CX-Programmer 
 
Gambar 10. Tampilan awal Software CX-Programmer 
CX-Programmer merupakan software khusus buatan OMRON yang digunakan untuk 
memprogram perangkat keras PLC. CX-Programmer sudah termasuk di dalam software 
CX-One. Adanya software ini dapat mempermudah dalam proses pembuatan berbagai 
bentuk program untuk dimasukkan ke dalam perangkat PLC. 
2.2Perancangan Alat 
Pada sistem otomatisasi ini terdapat beberapa perangkat dan komponen pengendalian drum 
level air. Drum bagian atas boiler yang memiliki kapasitas 60 ton per jam digunakan sebagai 
tempat penyimpanan air dan uap. Level drum tersebut dapat dikendalikan melalui tiga sensor 
dan satu adjuster serta sensor level transmitter yang berfungsi untuk memonitor tingkat 
ketinggian air. Serta terdapat satu display utama untuk menampilkan hasil pembacaan dari 
masing-masing sensor. Semua perangkat sensor dan drum dikendalikan menggunakan 
perangkat PLC dan SDC36 untuk mengatur tingkat keamanan dan efektifitas dalam 




Gambar 11.  Skema sistem otomatisasi level air. 
Pada gambar 11 dapat dijelaskan mengenai prinsip kerja dari sistem otomatisasi level 
air didalam drum boiler Takuma. Sistem tersebut menggunakan 3 parameter pengukuran flow 
steam transmitter (aliran uap), flow water transmitter (aliran air) dan adjuster yang berlaku 
sebagai input analog. Parameter flow steam dan flow water merupakan perangkat sensor 
dengan nilai output sebesar 4-20mA. Sehingga aliran air dan uap tersebut saat melewati sensor 
akan dihitung kapasitasnya kemudian data pembacaan sensor disimpan pada perangkat PLC.  
Didalam PLC terjadi proses aritmatika penjumlahan dan pengurangan untuk mendapatkan hasil 
dari total pembacaan sensor dengan persamaan sebagai berikut. 
𝑃0 = (𝑃1 − 𝑃2) + 𝑃3    (1) 
Dimana : 
P0 : Hasil pembacaan total dari ketiga parameter 
P1 : Pembacaan sensor aliran uap 
P2 : Pembacaan sensor aliran air 
P3 : Adjuster 
Pada drum bagian atas boiler terdapat sebuah sensor yang digunakan untuk mengukur 
ketinggian air didalamnya. Sensor tersebut adalah level transmitter dengan menghasilkan nilai 
output sensor sebesar 4-20mA. Kemudian dihubungkan pada perangkat SDC36 untuk 
mengendalikan kontrol valve tempat masuknya aliran air. Sehingga perangkat SDC menerima 
masukan nilai dari PLC dan sensor level transmitter drum boiler. Didalam SDC36 memiliki 
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sistem pengukuran menggunakan sistem PID. Terdapat juga monitor yang digunakan untuk 
menampilkan nilai pembacaan sensor. 
 
3.HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1Pengujian Software 
Pembuatan program menggunakan software buatan Omron yaitu CX-Programmer yang 
berbasis ladder diagram (diagram tangga). Instruksi program yang digunakan adalah instruksi 
MOV, pengurangan (-), penjumlahan (+). Program sederhana yang mampu membaca dan 
menuliskan perubahan nilai dari sensor yang digunakan. 
Instruksi MOV pada ladder diagram PLC bertujuan untuk memerintahkan pemindahan 
data dari suatu memori ke memori yang lain. Indikator S(Source) merupkana tempat awal data 
dan D (Destination) merupakan tempat tujuan dari data awal. 
 
Gambar 12. instruksi MOV pada program PLC 
Instruksi MOV pada program gambar digunakan untuk memindahkan data input analog 
1,2 dan 3 dengan alamat CIO 200,201 dan 202 menuju pada alamat penyimpanan PLC dengan 
alamat D0, D1 dan D2. Data perlu dipindahkan karena dalam proses pengurangan dan 
penjumlahan didalam PLC memerlukan yang sudah disimpan didalam proggram. Dalam 
percobaan pertama tanpa menggunakan proses pemindahan atau langsung dari input analog 
dijumlahkan maka nilai tidak keluar pada outputannya. 
 
 
Gambar 13. Proses instruksi MOV 
Instruksi pengurangan (-) bertujuan untuk melaksanakan perintah proses pengurangan 
dari dua inputan. Pada indikator Mi (Minuend word) digunakan sebagai nilai yang akan 
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dikurangi. Indikator Su (Subtrahend word) digunakan sebagai nilai pengurangan. Indikator R 
(result word) merupakan hasil dari pengurangan nilai-1 dan nilai-2. 
 
Gambar 14. instruksi pengurangan (-) 
Program PLC gambar menunjukkan proses pengurangan analog input dari sensor 
pembacaan pada sistem kontrol water level drum boiler. Proses pertrama yaitu pengurangan 
terjadi pada data D0 (sensor aliran uap)  dengan D1 (sensor aliran air) dan hasilnya ditempatkan 
pada memori terpisah pada alamat D3. 
 
Gambar 15. Proses pengurangan pada program PLC 
Instruksi penjumlahan (+) bertujuan untuk melakukan perintah penjumlahan dari dua 
inputan nilai. Indikator Au (Augend word) digunakan sebagai nilai yang akan dijumlahkan. 
Indikator Ad (Addend word) digunakan sebagai nilai penjumlah. Indikator R (Result) 
merupakan hasil penjumlahan dari nilai-1 dan nilai-2.  
 
Gambar 16. Instruksi penjumlahan (+) 
Sehingga untuk proses selanjutnya yaitu penjumlahan dilakukan oleh dua data hasil 
pengurangan (D3) dengan data analog input (adjuster) dengan alamat (D2). Hasil dari proses 




Gambar 17. Proses penjumlahan pada program PLC 
3.2Pengujian Hardware 
Perangkat PLC digunakan untuk mengeksekusi inputan analog sensor dan mengkonversikan 
dari sinyal analog ke digital. Proses pembacaan sensor analog input berupa arus diperlukan 
pengaturan awal terlebih dahulu agar nilai sensor dapat terbaca didalam program PLC. 
Terdapat dua cara untuk pengaturannya yaitu dengan mengatur posisi tombol factory setting 
pada curent/voltage input dan menggunakan pengaturan pada terminal block arrangement. 
   
Gambar 18. Switch factory setting  dan Terminal block arrangement 
Setelah dilakukan pengaturan pada hardware PLC dilanjutkan perancangan software dengan 
memasukkan beberapa instruksi. Instruksi yang digunakan berupa pemindahan data (MOV), 
instruksi arithmatik penjumlahan (+) dan pengurangan (-) antara sinyal masukan dari sensor 
aliran uap ,sensor aliran air dan adjuster.  
Hasil pembacaan sensor aliran uap (steam flow), sensor aliran air (water flow) dan 
adjuster diproses menggunakan program ladder diagram dalam perangkat PLC. Kemudian 
hasil output PLC dihubungkan pada perangkat SDC36 sebagai input-1 untuk digunakan 
sebagai set point dan input-2 ke SDC36 dari sensor level air didalam drum digunakan sebagai 
parameter pengatur valve masuknya air. 
  
Gambar 19. Hardware PLC 
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Pengujian hardware memiliki tujuan untuk mengetahui respons sensor DP Transmitter 
terhadap nilai selisih. Nilai selisih digunakan untuk menunjukkan tingkat efisiensi dan 
stabilisasi penggunaan perangkat PLC sebagai kendali level air drum boiler. Pada buku 
panduan operasional alat boiler menunjukan bahwa 25% sebagai batas minimal dan 75% 
sebagai batas maksimal penyimpanan air dalam drum boiler. Tabel 1, 2 dan 3 merupakan 
rincian data yang didapatkan selama melakukan penelitian. 














Selisih PLC & 
Sensor Drum 
(%) 
1. 06.00 21 30 50 40 1 
2. 07.00 30 34 50 43 3 
3. 08.00 31 34 50 43 4 
4. 09.00 28 35 50 36 7 
5. 10.00 30 33 50 43 4 
6. 11.00 28 30 50 46 2 
7. 12.00 30 34 50 43 3 
Rata-rata 3,428 
 














Selisih PLC & 
Sensor Drum 
(%) 
1. 06.00 26 32 50 49 5 
2. 07.00 32 35 50 50 3 
3. 08.00 31 33 50 56 8 
4. 09.00 30 31 50 55 6 
5. 10.00 29 32 50 54 7 
6. 11.00 30 32 50 51 3 
7. 12.00 28 32 50 50 4 
Rata-rata 5,143 














Selisih PLC & 
Sensor Drum 
(%) 
1. 06.00 29 37 50 33 9 
2. 07.00 29 35 50 49 5 
3. 08.00 29 33 50 51 5 
4. 09.00 25 35 50 43 3 
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5. 10.00 31 35 50 54 8 
6. 11.00 29 30 50 55 6 
7. 12.00 30 34 50 32 14 
Rata-rata 7,143 
 
Proses pengujian dilakukan selama 3 hari dengan durasi perhari adalah selama 7 jam, 
untuk waktu pengambilan data adalah sama sesuai dengan shift yang dilaksanakan oleh penulis 
yaitu pada pukul 06.00 s/d 12.00 WIB. Mengamati kondisi boiler yang memiliki batas normal 
operasional yaitu pada nilai 50% dari kapasitas maksimal. Saat terjadi lonjakan kapasitas maka 
proses input air dan bahan bakar akan dikurangi, sebaliknya jika terjadi penurunan kapasitas 
maka akan dilakukan penambahan air dan bahan bakar. 
Pada tabel 1 Merupakan hasil pengujian hari pertama yang menunjukkan nilai level 
drum berada pada range nilai 40% sampai dengan 46%. Range nilai tersebut masih tergolong 
normal dan aman dikarenakan batas yang diharapkan adalah berada pada nilai 50%. Selisih 
nilai dari perangkat PLC dengan sensor level transmitter yang berada pada drum memiliki rata-
rata 3,428%. Nilai selisih terkecil adalah 1% sedangkan nilai selisih terbesar adalah 7%. 
Pada tabel 2. Merupakan hasil pengujian hari kedua yang menunjukkan nilai level drum 
berada diatas batas yang dikehendaki yaitu 50%. Keadaan tersebut diakibatkan oleh jumlah air 
yang masuk lebih banyak sedangkan untuk jumlah uap yang digunakan lebih sedikit. Sehingga 
air akan menumpuk lebih bayak di dalam drum. Selisih nilai dari perangkat PLC dengan sensor 
level transmitter dalam drum memiliki rata-rata 5,143%. Nilai selisih terkecil adalah 3% 
sedangkan nilai selisih terbesar adalah 8%. 
Pada tabel 3 Merupakan hasil pengujian kondisi hari ketiga yang menunjukkan nilai 
level drum mengalami sedikit masalah dimana tingkat kestabilan menjadi tidak teratur. 
Keadaan tersebut membuat level drum masuk pada nilai 30%, 40% dan 50%. Rendahnya 
tingkat kestabilan tersebut diakibatkan oleh bahan bakar yang basah dan kurang baik untuk 
proses pembakaran. Sehingga selisih dari perangkat PLC dengan sensor level drum mengalami 
penurunan dan kenaikan yang tidak stabil. Nilai selisih terkecil adalah 3% sedangkan nilai 
selisih terbesar adalah 14%. 
Hasil selisih pada ketiga tabel menunjukkan adanya kekurangan pada sistem program 
dan peralatan yang menunjang proses kerja drum boiler. Selisih nilai yang diharapkan berada 
pada nilai <5%, namun pada hasil pengujian menunjukkan nilai selisih masih banyak yang 
>5% adapun yang mencapai nilai >10%. Hal tersebut dikarenakan respon input dan output 
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sinyal antara perangkat PLC dan sensor transmitter dalam drum tidak sama. Maka diperlukan 
langkah maju untuk mengatasi kekurangan yang terjadi adalah dengan menambahkan program 
khusus. Yang dapat difungsikan secara otomatis untuk menambah atau mengurangi nilai 
parameter point agar memiliki selisih terkecil dengan nilai set point. 
4.PENUTUP 
Kesimpulan yang didapat dari hasil pengujian yang telah dilaksanakan adalah :  
1. Sistem kendali drum boiler pada Pabrik Gula Semboro berbasis PLC telah berhasil 
dirancang dan diimplementasikan sebagai pengendali tiga elemen aliran uap, aliran air dan 
adjuster. 
2. Berdasarkan sudut pandang ekonomis, perangkat PLC merupakan bentuk penghematan 
biaya dan perawatan peralatan produksi. 
3. Berdasarkan data dari ketiga tabel bagian level drum menunjukkan bahwa pada tabel 
pertama stabil pada nilai >40% , tabel kedua mengalami peningkatan dengan stabil pada 
nilai >50 sedangkan tabel ketiga menunjukkan nilai yang kurang stabil pada range nilai 
>30%, >4% dan >50%. 
4. Berdasarkan nilai selisih  terendah hal PLC dengan sensor level dalam drum ditunjukkan 
pada tabel pertama dengan nilai selisih 1% dan nilai selisih tertinggi ditunjukkan pada tabel 
ketiga mencapai nilai 14%. 
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